ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ №020/К/ЦС10
Анализ результатов измерений
1. Общие данные


2. Отклонение напряжения
(таблица 1 приложения 1,2,3, графики 2,3,4)


3. Несинусоидальность напряжения
3.1. Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения
(таблица 2 приложения 1,2,3, графики 12,13,14)


3.2. Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения
(таблица 6 приложения 1,2,3, график 16)


4. Несимметрия напряжений
4.1. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности
(таблица 3 приложения 1,2,3, график 11)


4.2. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
(таблица 4 приложения 1,2,3, график 10)


5. Отклонение частоты
(таблица 5 приложения 1,2,3, график 17)
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